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ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ) 

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Παροχή υπηρεσιών δωδεκάμηνης  

συντήρησης & υποστήριξης  των 

Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου 

του  Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης (ΕΜΣΤ) 

    

CPV 

50710000-5 - Υπηρεσίες επισκευής 

και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων 

κτιρίου  

50730000-1-Υπηρεσίες επισκευής 

και συντήρησης ψυκτικών 

συγκροτημάτων 

71356100-9 – Υπηρεσίες Τεχνικού 

Ελέγχου 

   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

59.225,00 €  (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

73.439,00 €   (με ΦΠΑ 24%) 

 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. 

Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή 

(πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ),Τ.Κ. 

– Πόλη:117 43, ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: 

Γ. Σαμπάνης, ΤΕ Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός  

Κ. Κοντογιάννης, ΠΕ 

Διοικητικός 

Τηλέφωνα: 211-1019083 

Mail: protocol@emst.gr 

Τηλ. Κέντρο:211-1019000 

Ιστότοπος: www.emst.gr 

  

Το έργο χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1872 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

08.10.2019 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

( τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  1 17 τ ο υ  Ν . 4 4 1 2/1 6 ) 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

  

  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 

του Ν.4412/2016  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία: 21.10.2019   

Ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 10:00 πμ 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ημερομηνία: 21.10.2019  

Ημέρα: Παρασεκυή και ώρα: 11:00 πμ.  

  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Γραφεία ΕΜΣΤ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & 

ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ), 117 43  ΑΘΗΝΑ  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από 

την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού.  

  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  

50710000-5 - Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου  

50730000-1-Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 

71356100-9 – Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου 

     

KAE  ΚΑΕ:2599 

  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  

59.225,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%  

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε 

κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της Αρχής, 

σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 

4412/2016  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 

Ν.4172/2013)  

Κατά την πληρωμή του αναδόχου 

παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% επί 

της καθαρής συμβατικής αξίας,  

σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

 

 

Άρθρο 1 : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής  

  

Επωνυμία  ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. 

ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ  

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ) ,  

Πόλη  ΑΘΗΝΑ  

Ταχυδρομικός Κωδικός  117 43  

Τηλέφωνο  211-1019000    (κέντρο)  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  protocol@emst.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο 

(URL)  

www.emst.gr   

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :  

Α/

Α  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  E-MAIL  

1  Γρηγόριος Σαμπάνης  211-1019083  grigorios.sampanis@emst.gr 

2  Κωνσταντίνος Κοντογιάννης 211-1019004 kostas.kontogiannis@emst.gr 

3  Βασίλης Χατζηβασιλείου 211-1019047 vasilis.chatzivasileiou@emst.gr 

  

    

Άρθρο 2:  Περίληψη διακήρυξης, τίτλος, σύντομη περιγραφή της σύμβασης, 

εκτιμωμένη αξία, τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβαση 

 

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 59.225,00 €,  

πλέον Φ.Π.Α. 24%   

  

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά:   

Α. Προληπτική συντήρηση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων με βάση της περιγραφές 

στον πίνακα Α.1.   

 

Β. Την καθημερινή απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω γραμμής vpn του 

συστήματος BMS από εξιδεικευμένο  κατά της ώρες μη λειτουργίας του ΕΜΣΤ όπως 

αυτές προσδιορίζονται από το ΕΜΣΤ για το χρονικό διάστημα από τις 19.00 ως τις 

07.00 το πρωί της επόμενης μέρας.Την απομακρυσμένη παρακολούθηση για τα 
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Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες κατά το χρονικό διάστημα από τις 19.00 ως 

στις 11.00 με προαίρεση, στον πίνακα Β.1(με δυνατότητα πιθανής τροποποίησης 

συμφωνα με τις ανάγκες του ΕΜΣΤ, για την οποία το ΕΜΣΤ δεσμεύεται να 

ενημερώσει εντός 10 ημερών). 

 

Γ. Την ανάληψη της προβλεπόμενης από την ΔΕΗ ευθύνης των εσωτερικών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από τον Υ/Σ της ΔΕΗ. Γι’αυτό το 

σκοπό απαιτείται να υπογράψει αδειούχος ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός 

μέλος ΤΕΕ για την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου που προβλέπεται από 

την ΔΕΗ.Η ανάθεση αυτή διακόπτεται με την λήξη της σύμβασης ή σε περίπτωση 

παράτασης με την λήξη της παράτασης, στον πίνακα Δ.1  

 

Δ. Την διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και την τεχνική υποστήριξη 

της λειτουργίας τους (24 ώρες x 7 ημέρες x 52 εβδομάδες)  με προαίρεση ως το ποσό 

των 8.900  €   πλέον ΦΠΑ  με χρονοχρέωση για τις ώρες και τις ειδικότητες όπως 

αυτές περιγράφονται στον πίνακα Γ.1.  

  

Πίνακας Α.1: Λοιπές Η/Μ Εγκαταστάσεις:   

  

Α/Α  Περιγραφή εξοπλισμού                            Πλήθος 

εξοπλισμού   

Πλήθος συντηρήσεων   

       Ετήσια 

συντήρηση  

Περιοδική 

συντήρηση   

1  Συγκροτήματος Λέβητα 

θερμικής ικανότητας   

BUDERUS 

2 τεμ  

5μηνιαίες 

μετρήσεις 

1 5 

2  Πρωτεύον δίκτυο ζεστού 

νερού GRUNDFOS 

1 
1 1 

3  Δευτερεύων δίκτυο  

ζεστού νερού 

GRUNDFOS 

1 

1 1 

4  Πρωτεύον δίκτυο  

κρύου νερού 

GRUNDFOS 

1 

1 1 

5  Δευτερεύων δίκτυο  

κρύου νερού 

GRUNDFOS 

1 

1 1 

6  Υδρόψυκτα ψυκτικά  

συστήματα  CARRIER 

3 

 
1 1 

7  Πύργοι Ψύξης   2 1 1 

8  ΚΚΜ TRANE 26 1 2 

9  VAV  36 1 2 

10  Αξονικός ανεμιστήρας 

αποκαπνισμού   

 

 

14 1 2 

11  FAN SECTION   11 1 2 

12  FAN COIL   12 1 2 
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13  Μονάδα κλιματισμού 

απευθείας εκτόνωσης 

VRV  

 

1 

 

1 

 

2 

14  Δίκτυο πόσιμου νερού   1 1 1 

15   Boiller & δίκτυο ζεστού  

νερού χρήσης  

2 1 1 

16  Δίκτυα σωληνώσεων  

αποχετεύσεις & όμβριων   

1 1 1 

17  Φρεάτιο υδάτινου τοίχου   1 1 1 

18  Σύστημα αντλιών 

ακαθάρτων λυμάτων & 

όμβριων   

 

6 

 

1 

 

1 

19  Κεντρικός Πίνακας   

Πυρανίχνευσης& 

Αισθητήρια  

ZARIFOPOULOS 

 

1 

 

1 

 

2 

20  Πυροσβεστικό 

συγκρότημα   

1 1 11 

21  Πυροσβεστικές φωλιές   44 1 1 

22  PREACTION  VALVET 

& WET VIKING  

6 1 3 

23  Δειγματοληψία Αέρα  

G4S 

1 (30 

μονάδων 

ανίχνευσης)  

1  2 

24  Γ.Π.Χ.Τ   1 1 1 

25  Η/Ζ PETROGEN 1 1 11 

26  Μ/Σ ισχύος   2 1 1 

27  Κύκλωμα γείωσης   1 - - 

28  Σύστημα UPS  1 1 - 

29  Εγκατάσταση  φωτισμού/ 

INSTABUS EIB- SHOP  

1 1 1 

30  Φωτισμός ασφαλείας /  

Κεντρικό σύστημα  

Διαχείρισης Φωτισμού  

Ασφαλείας  

 

1 

 

1 

 

2 

31  Πεδίο Μέσης Τάσης   1 1 1 

32  Σύστημα Συναγερμού  1 1 1 

33  Σύστημα κλειστού  

κυκλώματος tv cctv 

ZARIFOPOULOS 

1 

1 1 

34  Έλεγχος πρόσβασης  

ACCESS CONTROL  

ZARIFOPOULOS 

1 

1 1 

35  BMS ZARIFOPOULOS 1 1 1 

36  Σύστημα Αναγγελιών 

BON STUDIO 

1 1 1 
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37   Συγκρότημα 

Παραγωγής 

πεπιεσμένου αέρα (OIL 

FREE) εργαστηρίου   

συντήρησης  ATLAS 

COPCO 

 

1 

 

1 

 

1 

38  Σύστημα Επεξεργασίας 

νερού  INTEL WATER 

1 1 1 

39  Σύστημα Επεξεργασίας 

αποβλήτων εργαστηρίου 

συντήρησης  INTEL 

WATER 

 

1 

 

1 

 

1 

40  Συγκρότημα Υδάτινου  

τοίχου  INTEL WATER 

1 1 1 

41 Πόρτες εκθ. Χώρων- 

έξοδοι κινδύνου - 

Μηχανοστασίων 

236 1 1 

42 WC κοινού - 

προσωπικού 

46 1 1 

43 Απαερωτές GRUNDFOS 2 1 1 

44 Δίκτυο φυσικού αερίου 1 1 1 

Σύνολο Δαπάνης    35.000,00 € πλέον ΦΠΑ   

  

Πίνακας Β.1: Απομακρυσμένη παρακολούθηση συστήματος BMS μέσω γραμμής 

VPN:  

 

Ημερήσιο πρόγραμμα  Ημέρες 

σύμβασης   

 Σύνολο Δαπάνης   

από τις 19.00 ως τις 07.00 

την άλλη μέρα  (12 ώρες/ 

ημέρα) 

365  9.125,00  € πλέον ΦΠΑ 

Πρόγραμμα 

Σαββατκύριακων & 

αργειών  

Σύνολο ωρών  Τιμή ανά 

ώρα 

Σύνολο Δαπάνης  

Από τις 19.00 ως στις 11.00 400 3,00 1.200,00 

Σύνολο Δαπάνης    10.325,00 € πλέον ΦΠΑ 
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Πίνακας Γ1: Χρονοχρέωση για διορθωτική συντήρηση & τεχνική υποστήριξη 

(προαίρεση):  

 

Ειδικότητα  Σύνολο 

ωρών   

 Τιμή ανά ώρα   Σύνολο   

Μηχανολόγ. ΑΕΙ- 

ΤΕΙ  

30  30,00 900,00 

Ηλεκτρολόγος 

Τεχνίτης, βοηθός 

ηλεκτρολόγου,  

τεχνίτες γενικά   

400  15,00 6.000.00 

Εξωτ. συνεργάτης 

Μηχανικός 

υποστήριξης 

συστήματος   

50  40,00 2.000,00 

Σύνολο       8.900,00  € πλέον 

ΦΠΑ  

  

 Πίνακας Δ.1: Εργασίες ελέγχου Ε.Η.Ε και έκδοσης Υ.Δ.Ε.  

Εργασία Κόστος 

Εργασίες ελέγχου Ε.Η.Ε και έκδοσης 

Υ.Δ.Ε.  

5.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

 

1. Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ.  

2. Η προς παροχή υπηρεσία θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων - Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης  

3. Συμβατική διάρκεια: τριακόσες εξήντα πέντε ημέρες (365) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης .  

  

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του «Εθνικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου Φραντζή (πρώην 

εργοστάσιο ΦΙΞ) Τ.Κ. 117 43, Αθήνα. τηλ.: 211-1019054) με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής τους στις 21.10.2018 και ώρα 10 π.μ..   

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής(www.emst.gr).  

  

Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. 

επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την 

αναθέτουσα αρχή (protocol@emst.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε 

περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.   

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την 

αναθέτουσα αρχή το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.   

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 

προθεσμίας δεν εξετάζονται.  
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Άρθρο 3: Θεσμικό πλαίσιο 

  

Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :  

• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

• Τον Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 

ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».  

• Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις».  

• Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

• Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

• Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».  

• Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων…».  

• Το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν. 

3863/2010 (Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».  

• Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις».  

• Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

• Τον Ν. 2716/1999 (Α’ 96) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 12 αυτού.  

• Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

• Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

• Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

• Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του 

"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρο υ 79 παρ. 4 

το υ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 

των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).  

• Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»  

• Τις διατάξεις του νόμου 4270/28-06-2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4484/2017: 
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Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/881 και άλλες διατάξεις.  

• Τις διατάξεις του νόμου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)»  

• Τις διατάξεις του νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 

και άλλες διατάξεις».  

• Τις διατάξεις του νόμου 2557/24-12-1997 (ΦΕΚ Α’ 271) «Θεσμοί, μέτρα και 

δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3658/22-04-

2008 (ΦΕΚ A’ 70) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και 

άλλες διατάξεις», για την ίδρυση και λειτουργία του ΕΜΣΤ.  

• Το Π.Δ. 78/1-08-2017 (ΦΕΚ τ. Α’108/1-8-2017), Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).  

• Την με αριθμ. ΑΔΑΜ 19REQ004410096 2019-02-04 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης της Αρχής (ΑΔΑ: Ψ93ΠΟΡΡΛ-8ΙΠ).  

• Την από 30/09/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ έγκρισης της διενέργειας του 

διαγωνισμού και των όρων αυτού.  

• Την από 16/09/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ συγκρότησης επιτροπών. 

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

  

Άρθρο 4: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε (α) κράτος - μέλος της Ένωσης, (β) του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (EOX), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) παραπάνω και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση του 

«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον.  

4.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  

1. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς τους δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα 

κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 73 ν.4412/2016.  
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2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για υπηρεσίες του Δημοσίου με κοινή 

απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.  

3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με 

τις παραπάνω κυρώσεις.  

4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ως άνω 

λόγου αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

4.3 Στοιχεία τεχνικής ικανότητας:  

Στον διαγωνισμός γίνονται δεκτές εταιρίες οι οποίες:  

Α.  Έχουν να παρουσιάσουν τα τρία τελευταία χρόνια  (2016, 2017, 2018) δύο 

τουλάχιστον μεγάλες συμβάσεις συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων όπως αυτές 

περιγράφονται στον πίνακα Α.1.  ανά σύμβαση, σε κτήρια υψηλής επισκεψιμότητας 

(σταθμούς μέσων μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία,  πολυκαταστήματα κλπ.) 

τουλάχιστόν εξάμηνης διάρκειας. Η συντήρηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων μπορεί  να 

γίνεται στο πλαίσιο της ίδιας ή και ξεχωριστών συμβάσεων.  

Προς απόδειξη των ανωτέρω, με την υπογραφή της συμβάσεως, οι διαγωνιζόμενοι θα 

πρέπει να υποβάλουν κατάσταση των συμβάσεων Συντήρησης  Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Πίνακα ο οποίος θα δίδει τα κάτωθι στοιχεία για κάθε σύμβαση:  

1. Τον Πελάτη  

2. Τον προϋπολογισμό του έργου  

3. Το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (το ΕΜΣΤ 

επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί  να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης 

των στοιχείων που θα υποβληθούν)  

4. Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων   

5. Τη διάρκεια των συμβάσεων (αρχική και οριστική συμβατική διάρκεια)   

6. Τον αριθμό των χρησιμοποιηθέντος προσωπικού στα πλαίσια της εκτέλεσης 

της σύμβασης  

7. Τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.  

Β.   Διαθέτουν καταρτισμένο προσωπικό με ονομαστική λίστα  με τις σχετικές άδειες 

ασκήσεως επαγγέλματος ως κάτωθι : 

- Αδειούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Hλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, με 5ετή 

προύπηρεσία σε Τεχνικές Εταιρίες facility management, υπεύθυνο των συνεργείων 

συντήρησης. 

-Αδειούχο ψυκτικό με εμπειρία σε ψύκτες τύπου CARRIER 

-Αδειούχο ηλεκτρολόγο με 5ετή προύπηρεσία σε Τεχνικές Εταιρίες . 

- Αδειούχο Υδραυλικό ΔΕ με 5ετή προύπηρεσία σε Τεχνικές Εταιρίες 

 

Επίσης διαθέτουν καταρτισμένο προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες με τις σχετικές 

άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ως κάτωθι : 

-Αδειούχο Θερμοϋδραυλικό ΔΕ σε λέβητες τύπου BUDERUS και συστήματα αντλιών 

τύπου GRUNDFOS 

- Αδειούχο ηλεκτρολόγο με εμπειρία σε Σταθμούς/Υποσταθμούς 

- Αδειούχο Μηχανολόγο με εμπειρία σε πυροσβεστικά συστήματα τύπου 

PREACTION VIKING καθώς σε πυροσβεστικά συγκροτήματα. 

-Αδειούχο Υδραυλικό ΔΕ με εμπειρία σε πυροσβεστικά συστήματα τύπου 

PREACTION VIKING 

- Αδειούχο Τεχνικό με εμπειρία σε συστήματα πυρανίχνευσης,δειγματοληψίας αέρα 

G4S 

 

Γ. Έχουν να παρουσίασουν εγγυήσεις για την συνεργασία τους για την προσφορά 

τεχνογνωσίας, ανταλακτικών και υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών με τις 
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κατασκευάστριες εταιρίες ( ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους ) εξειδικευμένου 

Η/Μ Εξοπλισμού. Η Ανάδοχος εταιρία θα πρέπει εντός δυο μηνών το αργότερο από 

την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης με το Ε.Μ.Σ.Τ. να καταθέσει τις συμβάσεις με 

τις συγκεκριμένες εταιρίες στις οποίες θα καταγράφονται οι όροι της συνεργασίας 

τους.  

 

  

Άρθρο 5: Κατάρτιση – υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 

Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) χωριστούς 

σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1) 

πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα.  

β) Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) 

πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 7 της παρούσας οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς. Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά 

τα ίδια στοιχεία όπως ο εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και 

Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

κατά περίπτωση.   

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 

διακήρυξης και θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση 

των οποίων (ως προς τα αναφερόμενα στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού 

των προσφορών, υποχρεωτική.  

5.2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε 

φύσης.  

5.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατό ογδόντα 

(180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία 

λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των 

προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους 

υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη ισχύος των 

προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την 

αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.  

  

  

Άρθρο 6: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές και οι αιτήσεις 

συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) :  

6.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα 

πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, 

χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό 1.184,5 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής πρέπει να υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς.  

6.2. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα V “Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του 
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ν.4412/2016 (Α 147)” το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και τα σχετικά κριτήρια επιλογής.  

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε μέλος της ένωσης.  

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ 

κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.  

6.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 

οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 

των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από 

τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.   

6.4.  Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των 

προσώπων που την απαρτίζουν περί :  

• αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της 

σύμβασης, και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή 

Κοινοπραξίας).   

• αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας 

ευθύνης εις ολόκληρο,   

• ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα 

οριζόμενα στην παρούσα,   

• τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας,  

• (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή 

πίνακα) των υπό ανάληψη υπηρεσιών,   

• (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν 

την υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.   

Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού 

δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, 

υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της 

Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.  

6.5.  Ως προς τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07:  

 Όπου απαιτείται  η  προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την 

τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων 

διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κ.λπ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. 

ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς  
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τούτο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από  φορέα 

διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση  

(European Cooperation  for  Accreditation−  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  

αντίστοιχης  Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.    

6.6.  Εάν  το  προϊόν  υπάγεται  στις  Οδηγίες Τεχνικής  Εναρμόνισης,  θα  πρέπει  από 

τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία δικαιολογητικά,  για  να  επιβεβαιώνεται  η  συμμόρφωση  με  τα  

σχετικά  κανονιστικά έγγραφα.  Σε  περίπτωση  που  τα  προϊόντα  δεν  είναι  

πιστοποιημένα  σύμφωνα  με  τα εναρμονισμένα  ευρωπαϊκά  πρότυπα,  πρέπει  

να  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών 

ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα 

πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς  τούτο  από  το  Εθνικό  

Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από φορέα διαπίστευσης  μέλος  της  

Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση  (European  Cooperation  for  

Accreditation−  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  αντίστοιχης  Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.).  

6.7.  Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση 

Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να 

υποβάλλονται μόνο από  τον  μειοδότη – προμηθευτή ή  πάροχο,  κατόπιν  έγγραφης  

ειδοποίησης  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και να  περιλαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων 

ή της υπηρεσίας με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) 

που περιλαμβάνονται στις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Οι  Εκθέσεις  Δοκιμών  θα  πρέπει  

να  έχουν  εκδοθεί  από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 

118/2007 και να έχουν διενεργηθεί για το προσφερόμενο προϊόν και να έχουν εκδοθεί 

κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης της επιτροπής διαγωνισμού.  

6.8. Πιστοποιητικό ISO 14001, για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής  

 Διαχείρισης.  

6.9 .Πιστοποιητικό OSHAS 18001, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της                                                         

  Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία  

6.10.Πιστοποιητικό  ISO 9001, για την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας  

6.11.Πιστοποιητικό OSHAS 18001, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της 

Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία  

6.12. Πιστοποιητικό  ISO 9001, για την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας  

  

Σημειώσεις – διευκρινίσεις- λοιπές διευκρινήσεις :  

(α) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

συμμετέχοντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  

(β) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογη 

αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. 

ένορκη δήλωση), συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα 

ελληνικά.  

  

 

Άρθρο 7: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής προσφοράς, 

7.1 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου νόμιμα 

υπογεγραμμένο, θα τοποθετηθεί, με ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο 
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φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο, με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. 

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι επιμέρους τιμές, η 

συνολική προσφερόμενη τιμή, και ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας 

(Φ.Π.Α.).  

7.2. Η τιμή της Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση 

αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

7.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

7.4. Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών  

7.5. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι 

αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των 

απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

  

Άρθρο 8: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού  

8.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  

 Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» & «Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια 

Επιτροπή του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» και, εφόσον είναι εφικτό, 

ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, με την παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων 

όσων διαγωνιζομένων υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά και επιθυμούν να 

παραστούν.   

Προσφορές που  υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

8.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:   

• Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και 

μονογράφεται από την Επιτροπή κατά φύλλο και ελέγχονται τα 

δικαιολογητικά.   

• Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο 

φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και 

καταγράφει στο Πρακτικό τις τιμές των προσφορών, κατά τη σειρά 

μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

8.3. Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα 

Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την 

αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα ν’ αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή την ματαίωση εν όλω ή εν 

μέρει αιτιολογημένα της διαδικασίας ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους 

όρους του άρθρου 106 του N.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
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ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

8.4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της 

ίσης μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο 

μέσο τους διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα 

υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση 

διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως 

“συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων 

στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία 

του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις 

προϋποθέσεις της παρούσας. Ισχύει το άρθρο 102 του N.4412/2016.  

8.5. Το Πρακτικό, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αντίγραφό του 

αποστέλλεται σε όλους τους διαγωνιζομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail). Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου.  

  

Άρθρο 9: Ενστάσεις  

 

9.1 Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

έχουν μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του 

Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, 

κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης» και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.  

9.2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της 

Επιτροπής  Ενστάσεων και Προσφυγών του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης».  

9.3. α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου 

της Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο 

στάδιο.  

β. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά 

της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

γ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την 

άπρακτη πάροδο δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο ή εάν ο 

διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη ανάκληση καθ’ 

όλο το περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχή, ως εάν μηδέποτε είχε υποβληθεί.  

9.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016.  
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Άρθρο 10. Σύμβαση  

10.1. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα 

διέπετε από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς 

το περιεχόμενο της παρούσας. Σχέδιο της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Ι) της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της 

εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.   

10.2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές 

τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης».  

10.3. Προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση 

εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος ΙV της παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 

5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και χρόνο ισχύος 10 μήνες χρόνια, η 

οποία επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και η προσκόμιση σε σφραγισμένο 

φάκελο των κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικών κατακύρωσης προς 

απόδειξη των δηλωθέντων στη παράγραφο 3.2 της διακήρυξης:  

10.4 Οι Έλληνες πολίτες:  

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:  

i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

ν.4412/2016, ήτοι:  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ.1),  

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ.2),   

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),   

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 

της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α΄173) 

και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305).  

ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, 

ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
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ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση.  

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.   

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού (παρ.2 του άρθρου 75 του v.4412/2016) και ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.   

στ. Πιστοποιητικό ISO Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας στο αντικείμενο 

της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των ανελκυστήρων.  

ζ. Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 .  

η. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας 

ΟΗSAS – ISO 18001.  

  

10.5 Οι αλλοδαποί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω 

παραγράφου 7.4.  

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία.  

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση.  

δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 

επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
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10.6 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.4 και 7.5 αντίστοιχα.  

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού 

προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά :  

- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,  

- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. - σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους 

εκπροσώπους του.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο  

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920,όπως 

εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του v.1892/1990 (A΄101), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

  

10.7 Οι συνεταιρισμοί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της περίπτωσης α της παραγράφου6.6.1.  

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 6.6.1, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της 

παραγράφου 6.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 

αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 6.6.3.  

γ.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

  

10.8. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει 

στην Ένωση.  

  

10.9. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 

τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν 

από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα 

άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση 

προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών και υπογραφή 

της σύμβασης, κοινοποιείται και στους λοιπούς συμμετέχοντες, προκειμένου 

αυτοί εφόσον επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία αποσφράγισης και 

ελέγχου των δικαιολογητικών, που θα προηγηθεί της υπογραφής της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά ή δεν πληροί 

την άνω προϋπόθεση ή δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, η Αναθέτουσα 
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Αρχή θα προβεί στις προβλεπόμενες από το ν.4412/2016 κυρώσεις και θα 

επαναλάβει τη σχετική διαδικασία καλώντας τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη 

να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά.  

  

  

Άρθρο 11. Υποχρεώσεις Αναδόχου.  

11.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης », υποχρεούται δε 

να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 

της υπηρεσίας.  

11.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της.  

11.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος θα Αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 

θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων 

του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε 

έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τη υπηρεσία που θα εκτελέσει χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης».  

11.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το τμήμα της σύμβασης για 

την προαίρεση που αφορά την εξωτερική κυλιόμενη κλίμακα, όταν του ζητηθεί 

από το ΕΜΣΤ εντός του χρονικού ορίου του ένα μήνα.   

    

Άρθρο 12. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού 

12.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με την από 30/09/2019 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης », είναι  το ΕΜΣΤ.  

12.2. Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του 

ν.4412/2016.   

  

    ΑΘΗΝΑ, 03 Οκτωβρίου 2019 

  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

  

 

 

  

Γεώργιος Παπαναστασίου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρω 

διακήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  

 

   
  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»  

  

Στην Αθήνα σήμερα ………………………………………, μεταξύ των κάτωθι 

συμβαλλομένων:  

1. αφενός Του φορέα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ » (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. 

Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ) ,Τ.Κ.:117 43, ΑΘΗΝΑ, 

ΑΦΜ ___________ - ΔΟΥ __________), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την υπ’ 

αριθ.___θέμα / ____ συνεδρίαση /________ απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για την υπογραφή της παρούσας από τον 

_________________________________________,  

2. αφετέρου της εταιρείας ………………………. με έδρα ……………………….., 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 

……………………………….. (εφεξής «Ανάδοχος»).  

  

 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

  

Α. Τους όρους της διακήρυξης του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » του από 

…………. 2019 συνοπτικού διαγωνισμού (εφεξής «υπηρεσία»).  

Β. Την υπ’ αριθ. ……………………….. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης », με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση 

της υπηρεσίας στον ανάδοχο.  

Γ. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας σύμβασης.  

  

Συμφωνούνται τα ακόλουθα:  

  

Άρθρο 1  

Αντικείμενο της Σύμβασης  

  

1.1 Στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:  

• Η δωδεκάμηνη προληπτική συντήρηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων (σε υλικά, 

λογισμικό /firmware) όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα Α.1 της 

Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.  

• Ο έλεγχος και η αναβάθμιση  του λογισμικό /firmware, όταν κρίνεται 

απαραίτητο για την καλή λειτουργία των των Η/Μ εγκαταστάσεων.    

ΣΥΜΒΑΣΗ   
ΠΑΡΟΧΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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• Η απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω γραμμής vpn του συστήματος 

BMS από εξιδεικευμένο  κατά της ώρες μη λειτουργίας του ΕΜΣΤ (από τις 

19.00 ως τις 07.00 την άλλη μέρα) καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

• Η  διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και την τεχνική 

υποστήριξη της λειτουργίας τους με προαίρεση ως το ποσό των 8.900,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ με χρονοχρέωση για τις ώρες και τις ειδικότητες όπως αυτές 

περιγράφονται στον πίνακα Γ.1 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

• Ο έλεγχος της Ε.Η.Ε. και η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου 

(Υ.Δ.Ε.) που προβλέπεται από την ΔΕΗ, το οποίο θα υπογράφει αδειούχος 

ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός μέλος ΤΕΕ. 

 

1.2.  Το πλήρες αντικείμενο της σύμβασης, που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος 

αναλύονται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης   

  

Άρθρο 2  

Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες  

  

2.1 Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.  

2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί εντός της προθεσμίας αυτής στην 

ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.  

2.3 Παράταση δίδεται μόνο μετά από έγκριση του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης» και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

2.4 Ο έλεγχος των Η/Μ εγκαταστάσεων  από τον φορέα πιστοποίησης θα γίνεται κατά 

περίπτωση στους χρόνους που αναγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής 

Περιγραφής.  

  

Άρθρο 3  

Διοίκηση της σύμβασης - Παραδοτέα Στοιχεία  

  

3.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται 

από το αρμόδιο τμήμα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016.  

3.3 Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις 

του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.  

  

Άρθρο 4  

Ποινικές Ρήτρες – Καταγγελία Σύμβασης  

  

4.1 Ισχύει το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.  

4.2Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  έχει δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς 

την παρούσα σύμβαση, εάν διαπιστωθεί πλημμελής τήρηση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης 

με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

δικαιούται επιπρόσθετα να αξιώσει από τον Ανάδοχο, ως δίκαιη, εύλογη και 

εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα, το συνολικό ποσό – τίμημα, το οποίο θα έχει, μέχρι 

την στιγμή της καταγγελίας, καταβάλλει στον Ανάδοχο, επιφυλασσόμενη για την 

αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής της ζημίας.  
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Άρθρο 5  

Αμοιβή – Πληρωμή  

  

5.1 Η συνολική αμοιβή της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί, όπως αναλύεται στην 

οικονομική προσφορά του αναδόχου και εφόσον εκτελεσθεί το σύνολο της 

υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό ………………………….πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

συνολικού ποσού των ………………………. ευρώ    (…………… €).  

5.2 Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω στο 

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ » θα γίνεται η εξόφληση.  

5.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον της 

προσφερόμενης τιμής που ορίζεται στη Σύμβαση.  

5.4 Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει την κράτηση 0,10% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με 

το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και επί του ποσού του χαρτοσήμου εισφορά 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α. (συνολικά 0,1036%) που κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δημόσιο 

Ταμείο στο λογαριασμό ΚΑΕ 3514. Επίσης κράτηση υπέρ της Αρχής εξέτασης 

Προσφυγών σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ Β’969/22.03.2017).  

  

Άρθρο 6  

Εγγυήσεις  

6.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4412/2016, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της 

Σύμβασης αυτής κατέθεσε την εκδοθείσα στις ……..2019, με αριθ. 

……………………., Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης…………………… 

ποσού ………………………….. ευρώ (………….) και καλύπτει το 5% της αξίας 

της σύμβασης προ Φ.Π.Α..   

6.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει 

αντισυμβατικές ενέργειες του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει τη 

Σύμβαση, υπέρβαση του συνολικού χρόνου ή και να διορθώσει οποιαδήποτε 

λάθος των παραδοτέων.  

6.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί Εγγυητικών Επιστολών 

του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και επιστρέφεται μετά την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή.  

  

 

 

Άρθρο 7  

Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της 

σύμβασης  

  

7.1 Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και αντίκλητο για την εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης.  

7.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του 

τόπου.  

7.3 Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης 

πραγματοποιείται με τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται 
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από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται 

στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αντισυμβαλλομένου. Ως αρμόδια 

Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ορίζεται 

η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ».  

7.4 Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 

Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), 

εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

7.5 O συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο 

ειδικευμένο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα και λειτουργικό λογισμικό 

(firmware)  για την εκτέλεση του έργου και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 

λειτουργία όλων των Η/Μ Εγκαταστάσεων  κατά την διάρκεια της σύμβασης.   

7.6 Ρητά συμφωνείται ότι καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο 

συντηρητής θα είναι εφοδιασμένος με νόμιμη άδεια, η παράβαση του όρου αυτού 

αποτελεί λόγο καταγγελίας του παρόντος από υπαιτιότητα του συντηρητή, χωρίς 

να αποκλείεται η καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης προς τον εργοδότη για κάθε 

ζημιά θετική ή αποθετική.  

7.7 Ο ανάδοχος  θα παρέχει προς το ΕΜΣΤ τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες της 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία, τις σχετικές 

εγκυκλίους, τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης  

7.8 Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε Η/Μ Εγκατάσταση , 

καθώς   και ο συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους 

θα γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις Τεχνικές Περιγραφές.  

7.9 Ο Συντηρητής μετά την  υπογραφή της σύμβασης θα μεριμνήσει εντός χρονικού 

διαστήματος να αναπτύξει, να θέσει σε λειτουργία και να συντηρεί Λογισμικό 

Διαχείρισης Συντήρησης CMMS (Computerized Maintenance Management 

System) για το Έργο, με το οποίο θα φροντίζει την ομαλή και αυτοματοποιημένη 

συντήρηση των εγκαταστάσεων με στόχο την διασφάλιση της αξιοπιστίας, την 

αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση του κόστους.  

• Το Λογισμικό θα έχει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για 

τη λεπτομερή παρακολούθηση, διαχείριση των παγίων και των εντολών εργασίας 

για προληπτική, κατασταλτική ή διορθωτική συντήρηση.  

• Το Λογισμικό θα στηρίζεται στην μεθοδολογία της εντολής εργασίας (workorder) 

που επιτρέπει τον σωστό προγραμματισμό, οικονομικό και τεχνικό έλεγχο των 

εκτελούμενων εργασιών και την παρακολούθηση της διακίνησης των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών.  

• Το Λογισμικό επίσης θα εξασφαλίζει την αποδοτικότητα του προσωπικού 

συντήρησης και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

7.10 Στα πλαίσια της κατασταλτικής ή διορθωτικής Συντήρησης ο Συντηρητής 

υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες x 7 ημέρες x 52 εβδομάδες 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο Συντηρητής ρητά αποδέχεται ότι σε 

περίπτωση ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τις μη 

εργάσιμες ώρες των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες 

αργίες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Ο χρόνος ανταπόκρισης του Συντήρηση 

καθορίζεται στις δυο ώρες από την στιγμή της ενημέρωσης (τηλεφωνικής ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του, από την Τεχνική Υπηρεσία ή το Προσωπικό 

φύλαξης του ΕΜΣΤ  

7.11 Αν ο ανάδοχος συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αντιμετώπιση 

έκτακτου περιστατικού ή βλάβης και φθοράς των Η/Μ Εγκαταστάσεων μέσα στα 
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χρονικά όρια που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο εργοδότης 

δικαιούται να αναθέσει την εργασία αυτή σε άλλον τεχνίτη που έχει τα νόμιμα 

προσόντα και να μεριμνήσει για την παρακράτηση από την αμοιβή του ανάδοχου 

συντηρητή, του πόσου της δαπάνης που καταβλήθηκε στον ως άνω τεχνίτη (ο 

οποίος αντικατέστησε τον ανάδοχο συντηρητή), ενώ η ευθύνη καλής λειτουργίας 

και έναντι παντός ατυχήματος εξακολουθεί να βαρύνει τον ανάδοχο συντηρητή.  

7.12 Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες γενικά οι κάθε φύσεως δαπάνες 

του συντηρητή για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και 

μόνο αναφέρονται:  

α) Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και 

εργαλείων.  

β) Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής 

εργασίας αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω 

καταγγελίας συμβάσεως εργασίας κλπ. του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων 

και των κάθε είδους υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα διάφορα 

ασφαλιστικά ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον 

εργοδότη όσο και οι βαρύνουσες τov εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης 

δοσοληψίες ή απαιτήσεις των ταμείων αυτών ή τρίτων, αφορούν τον συντηρητή 

και μόνο.  

γ) Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων.  

δ) Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του συντηρητή (διαμονή, διατροφή 

κ.λ.π.)  

ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα - (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα, 

λιπαντικά κ.λ.π.), εργαλεία κ.λ.π.  

7.13 Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά τέτοιο 

τρόπο που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων συνεργείων και 

να ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π. καθόσον 

είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση και να διατηρεί καθαρούς τους 

χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες του και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και 

απορρίμματα.  

7.14 Ο συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εκτελουμένων έργων καθώς και των δικών του ή των από αυτόν 

χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά 

ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή 

μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει 

σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του 

Αστικού Κώδικα ΑΚ. Σε περίπτωση που αποδοθεί στον εργοδότη ευθύνη 

οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο συντηρητής 

ευθύνεται απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική ή 

αποθετική, σύμφωνα με τους παραπάνω ειδικούς όρους. Σε περίπτωση 

χρησιμοποιήσεως εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε άλλους 

συντηρητές , ο συντηρητής θα έχει την ευθύνη καλής χρήσεως τους. Ο εργοδότης 

διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου της εργασίας από άποψη ποιότητας, 

ακρίβειας εφαρμογής κ.λ.π.  
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Άρθρο8  

Ασφάλιση Η/Μ Εγκαταστάσεων   

  

8.1. Ο συντηρητής υποχρεούται να προβεί άμεσα στην ασφάλιση κάθε Η/Μ 

Εγκαστάσης για ατομικές βλάβες, για υλικές ζημιές και για ομαδικό ατύχημα, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσκομίζοντας το σχετικό ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος 

συμφωνητικού.  

• Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής 

ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) μέχρι του ποσού των 

1.000.000,00 ΕΥΡΩ.  

• Για σωματικές βλάβες σε περισσότερα του ενός άτομα από το ίδιο ατύχημα 

(συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη) 

μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ.  

• Για υλικές ζημιές τρίτων για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την 

ίδια αιτία, μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ.  

• Για σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι του 

ποσού των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ.  

• Για οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.  

  

  

Άρθρο 9  

Υποχρέωση ασφαλίσεως  

  

9.1. Ο ανάδοχος  καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς να περιορίζονται 

οι ευθύνες και υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση, οφείλει να ασφαλίσει 

το προσωπικό της, τα μηχανήματα της, τα υλικά, και τους τρίτους, με δικές της 

δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του παρόντος 

άρθρου. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την υπογραφή της παρούσας 

Σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι 

σύμφωνο με τα παρακάτω, το ΕΜΣΤ δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή της.  

9.2. Ασφάλιση προσωπικού. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στα 

ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμούς κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όλο το 

προσωπικό που τυχόν θα απασχολήσει στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης 

ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις περί ασφαλιστικών 

ταμείων ή οργανισμών.   

9.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε Τρίτους. Αντικείμενο της ασφάλισης 

αυτή είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του Ανάδοχου έναντι οποιωνδήποτε 

τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις σε 

τρίτους για: σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε 

πράγματα ακίνητα ή κινητά, που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης εξ αιτίας ή εξ αφορμής αυτής.  

9.4.Τα όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα:   

α. Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων: ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00) €.  

β. Για σωματικής βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ΄ άτομο και ατύχημα :ένα εκατομμύριο 

Ευρώ (1.000.000,00) €.  
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γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από 

τον αριθμότων παθόντων: ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00€.  

δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα 

εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00) €.  

  

Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού 

του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) € λόγω επελεύσεως ζημιογόνων γεγονότων και 

καταβολής από τους ασφαλιστές των αντιστοίχων αποζημιώσεων) ο ανάδοχος  για να 

μη μείνει υπασφαλισμένη οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του 

ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών της κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσό, έτσι 

ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι ένα εκατομμύριο Ευρώ 

(1.000.000,00) € καθ’  όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για 

ασφάλιση της αστικής ευθύνης της έναντι τρίτων.   

  

  

Άρθρο 10  

Επίλυση διαφορών  

  

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της 

παρούσας Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

Σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση αμετακλήτου 

δικαστικής αποφάσεως κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να επιχειρήσει φιλικό 

διακανονισμό ή εξώδικο – δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό.  

Η παρούσα Σύμβαση, το Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και το Τυποποιημένο 

Έντυπο  

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που είναι προσαρτημένα στη Διακήρυξη και η 

προσφορά του Αναδόχου, αποτελούν ενιαίο σύνολο συμβατικών όρων και σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών επικρατούν οι όροι της παρούσας Σύμβασης με τα 

συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις 

του ν.4412/2016.  

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία 

υπεγράφησαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκ των οποίων το ένα (1) 

παραλαμβάνει ο Ανάδοχος.  

  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Για Τον φορέα                                                               Για την Ανάδοχο  εταιρία 

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ »      ……………………..  

  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                               Ο νόμιμος εκπρόσωπος  

  

 

 

 

Γεώργιος Παπαναστασίου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

  

Άρθρο 1o  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

  

Η υπηρεσία αφορά στη σύναψη σύμβασης για  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΜΣΤ»  

  

Στο κτίριο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης υπάρχουν  τα κάτωθι είδη  Η/Μ 

εγκαταστάσεων:   

  

Πίνακας Α.1: Η/Μ Εγκαταστάσεις  

  

Α/Α  Περιγραφή εξοπλισμού   Πλήθος 

εξοπλισμού   

Πλήθος συντηρήσεων   

  

      Ετήσια 

συντήρηση  

Περιοδική 

συντήρηση   

1  Συγκροτήματος Λέβητα 

θερμικής ικανότητας    

2  
1  5  

2  Πρωτεύον δίκτυο ζεστού 

νερού   

1  
1  1  

3  Δευτερεύων δίκτυο 

ζεστού νερού   

1  
1  1  

4  Πρωτεύον δίκτυο κρύου 

νερού  

1  
1  1  

5  Δευτερεύων δίκτυο 

κρύου νερού  

1  
1  1  

6  Υδρόψυκτα ψυκτικά 

συστήματα   

3  
1  1  

7  Πύργοι Ψύξης   2  1  2  

8  ΚΚΜ  26  1  2  

9  VAV  36  1  2  

10  Αξονικός ανεμιστήρας 

αποκαπνισμού   

14  
1  2  

11  FAN SECTION   11  1  2  

12  FAN COIL   12  1  2  

13  Μονάδα κλιματισμού 

απευθείας εκτόνωσης 

VRV  

1  1  2  

14  Δίκτυο πόσιμου νερού   1  1  1  

15  Πιεστικά συγκροτήματα 

ύδρευσης   

1  1  1  
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16  Δίκτυα σωληνώσεων 

αποχετεύσεις & όμβριων   

1  1  1  

17  Φρεάτιο υδάτινου τοίχου   1  1  1  

18  Σύστημα αντλιών 

ακαθάρτων λυμάτων & 

όμβριων   

1  1  2  

19  Κεντρικός Πίνακας   

Πυρανίχνευσης & 

Αισθητήρια   

1  1  2  

20  Πυροσβεστικό 

συγκρότημα   

1  1  11 

21  Πυροσβεστικές φωλιές   44  1  1  

22  PREACTION VALVET 

& WET  

6  1  3  

23  Δειγματοληψία Αέρα   1 (30 μονάδων 

ανίχνευσης)  

1  2  

224  Γ.Π.Χ.Τ   1  1  1  

25  Η/Ζ  1  1  11  

26  Μ/Σ ισχύος   2  1  1  

27  Κύκλωμα γείωσης   1  1  -  

28  Σύστημα UPS  1  1  -  

29  Εγκατάσταση  φωτισμού/ 

INSTABUS  

1  1  1  

30  Φωτισμός ασφαλείας  

ασφαλείας / Κεντρικό 

σύστημα Διαχείρησης 

Φωτισμού Ασφαλεία  

1  1  2  

31  Πεδίο Μέσης Τάσης   1  1  1  

32  Συγκρότημα Συναγερμό   1  1  1  

33  Σύστημα κλειστού 

κυκλόματος tv cctv  

1  
1  1  

34  Έλεγχος πρόσβασης 

ACCESS CONTROL   

1  
1  1  

35  BMS  1  1  1  

36  Σύστημα Αναγγελιών  1  1   1  

37   Συγκρότημα Παραγωγής 

πεπιεσμένου αέρα (OIL 

FREE) εργαστηρίου  

συντήρησης   

1  1  1  

38  Σύστημα Επεξεργασίας 

νερού   

1  1  1 

39  Σύστημα Επεξεργασίας 

αποβλήτων εργαστηρίου 

συντήρησης   

1  1  1 

40  Συγκρότημα Υδάτινου 

τοίχου   

1  1  1  
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41 Πόρτες εκθ. Χώρων- 

έξοδοι κινδύνου - 

Μηχανοστασίων 

236 1 1 

42 WC κοινού - προσωπικού 46 1 1 

43 Απαερωτές GRUNDFOS 2 1 1 

44 Δίκτυο φυσικού αερίου 1 1 1 

  

  

Το αντικείμενο για  τις Η/Μ εγκαταστάσεων γενικώς αφορά:  

• Την προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων όπως αυτές 

καταγράφονται στον πίνακα Α.1. και περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.  

• Την απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω γραμμής vpn του συστήματος 

BMS σε καθημερινή βάση όσο διαρκεί η σύμβαση από τις 19.00 ως τις 07.00 

την επόμενη μέρα.  

• Η περιοδικότητα της συντήρησης ανά εγκατάσταση καταγράφεται στον πίνακα 

Α.1. και οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται ενδεικτικά  στις τεχνικές 

περιγραφές.  

• Τον  έλεγχο και την αναβάθμιση   του λογισμικό /firmware, όταν κρίνεται 

απαραίτητο για την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων, των κυλιόμενων 

κλιμάκων και του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων.     

• Την διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και την τεχνική 

υποστήριξη της λειτουργίας τους 24 ώρες x 7 ημέρες x  52 εβδομάδες κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης,  με προαίρεση  ως το ποσό των ευρώ 8.800 

πλέον ΦΠΑ.  

• Την έκδοση πιστοποιητικού ότι τηρούνται οι κανονισμοί  εσωτερικών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

• Την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου ΔΕΗ (ΥΔΕ) καλής λειτουργίας και 

αρτιότητας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 

Άρθρο 2ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ  

  

1.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Το προσφερόμενο τίμημα για την προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων 

περιλαμβάνει:   

Την πραγματοποιεί ανελλιπώς με την ανωτέρω ανά κατηγορία και είδος εξοπλισμού 

περιοδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ομαλή 

λειτουργία των υποδομών, προληπτική συντήρηση.  

Η περιοδικότητα των προληπτικών συντηρήσεων ισχύει όπως ορίζεται ανωτέρω. Η 

έναρξη κάθε περιόδου θα καθορίζεται βάσει των αναγκών του ΕΜΣΤ (π.χ. συντήρηση 

καυστήρων στα τέλη καλοκαιρινής περιόδου, συντήρηση κλιματισμού στα τέλη 

χειμερινής περιόδου κ.λπ).  

Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού και 

των συστημάτων και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους, ενόψει της φθοράς, 

της παλαιότητας και του συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο 
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ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει συνολικά όλες τις εργασίες προληπτικής 

συντήρησης των χώρων και του εξοπλισμού. Με την προληπτική συντήρηση 

εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών 

και το συμβατικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, επιθεώρηση, καθαρισμός, 

λίπανση, ρύθμιση, ευθυγράμμιση και αντικατάσταση ή επισκευή δευτερευόντων 

εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (όπως φίλτρα, ιμάντες, 

παρεμβύσματα, υγρά κλπ.) για την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών, βλαβών και 

πρόωρων φθορών στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του κτιρίου. 

Στο αντικείμενο προληπτικής συντήρησης επίσης συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των 

εργασιών διαγνωστικού ελέγχου εξοπλισμού και μηχανημάτων, για την έγκαιρη 

διαπίστωση δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφική 

βλάβη στο μέλλον, αλλά επιτρέπουν την αποκατάσταση πριν την εκδήλωση της 

βλάβης ή την ακινητοποίηση ενός μηχανήματος.  

Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνεται και η έγκαιρη ειδοποίηση του ΕΜΣΤ 

για τις απαιτούμενες μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για την αντικατάσταση 

φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής 

συντήρησης. Επιπροσθέτως, η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις 

των συστημάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών που γίνονται 

κατόπιν απαίτησης του ΕΜΣΤ. Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν στα πλαίσια του χρόνου της προληπτικής συντήρησης θα ισχύουν οι 

τιμές μονάδας του πίνακα Γ.1. της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.  

Η προμήθεια, αποθήκευση, διαθεσιμότητα όλων των ανταλλακτικών που θα αφορούν 

την προληπτική συντήρηση θα είναι ευθύνη του ΕΜΣΤ. Η μεταφορά των παραπάνω 

από τον χώρο αποθήκευσης τους θα βαρύνει τον Συντηρητή και θα γίνεται σε 

συνεννόηση με τον ΕΜΣΤ. Αντιθέτως, τα αναλώσιμα της προληπτικής συντήρησης 

θα βαραίνουν την ΑΚΤΩΡ FM.  

  

2. ΑΠΟΜΑΚΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΗΣ VPN ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS   

Το προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνει;  

Την απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω γραμμής VPN του συστήματος BMS από 

εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα από την 

κατασκευάστρια εταιρία του συστήματος BMS.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

παρακολουθεί μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης vpn και να ελέγχει την 

λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων. Να προβαίνει στις οποίες διορθωτικές κινήσεις 

είναι απαραίτητες και δυνατές μέσω τις απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και 

προβαίνει σε ενεργοποίηση του προσωπικού επιφυλακής σε καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης . Ο χρόνος παρακολούθησης ορίζεται από τις 19.00 ως τις 07.00 την επόμενη 

μέρα. Το ΕΜΣΤ έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τουλάχιστόν 15 μέρες πριν τον 

ανάδοχο για τυχόν αλλαγές στο ωριαίο πρόγραμμα παρακολούθησης.   

  

3. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

Το προσφερόμενο τίμημα για την διορθωτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων 

περιλαμβάνει:   

Την υποχρέωση του ανάδοχου να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες x 7 ημέρες x 

52 εβδομάδες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο Συντηρητής ρητά αποδέχεται 

ότι σε περίπτωση ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τις 

μη εργάσιμες ώρες των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες 

αργίες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, διαθέτοντας για αυτόν τον σκοπό το ανάλογο 

προσωπικό σε επιφυλακή (stand by). Ο χρόνος ανταπόκρισης του Συντήρηση 
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καθορίζεται στις δυο ώρες από την στιγμή της ενημέρωσης (τηλεφωνικής ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του, από την Τεχνική Υπηρεσία ή το Προσωπικό 

φύλαξης του ΕΜΣΤ 

Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί σε 24ώρη βάση σταθμό λήψης τηλεφωνικών σημάτων 

(help desk)  το οποίο να  ενεργοποιεί το προσωπικό επιφυλακής του ανάδοχου, μετά 

από ενημέρωση που θα δέχεται από: α) την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΜΣΤ, το 

προσωπικό φύλαξης του ΕΜΣΤ γ) από τον χειριστή της απομακρυσμένης πρόσβασης 

του BMS.  Οι υπηρεσίες κατασταλτικής ή διορθωτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, 

ή/και επιτόπια επέμβαση των τεχνικών του Συντηρητή, προκειμένου να 

αποκατασταθούν βλάβες, δυσλειτουργίες, κακοί χειρισμοί, κλπ.  

Η χρέωση γίνεται ανά ώρα και ειδικότητα όπως  ορίζονται στον πίνακα Γ.1. της 

Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με προαίρεση ως το ποσό των 8.900 πλέον 

ΦΠΑ ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η χρέωση αφορά την εργασία της διορθωτικής συντήρησης 

και όχι τα ανταλλακτικά.  Η προμήθεια, αποθήκευση, διαθεσιμότητα όλων των 

ανταλλακτικών που θα αφορούν την διορθωτική συντήρηση θα είναι ευθύνη του 

ΕΜΣΤ. Η μεταφορά των παραπάνω από τον χώρο αποθήκευσης τους θα βαρύνει τον 

Συντηρητή και θα γίνεται σε συνεννόηση με τον ΕΜΣΤ. Αντιθέτως, τα αναλώσιμα της 

διορθωτικής συντήρησης θα βαραίνουν τον ανάδοχο.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να παρέχει στο ΕΜΣΤ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 

προμήθεια των προβλεπόμενων ανταλλακτικών:  Μάρκα, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά κλπ.  

 

4.  ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε. & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Υ.Δ.Ε 

Ο ανάδοχος υποχρεούτε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο 

της  καλής λειτουργίας και αρτιότητας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

και την έκδοση του πιστοποητικού ηλεκτρολόγου ΔΕΗ (ΥΔΕ) βάση της κείμενης 

νομοθεσίας, το οποίο θα υπογράφεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανολόγο 

μηχανικό μέλος ΤΕΕ. 

    

  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

  

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

κάθε Η/Μ Εγκατάστασης. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικό απαιτηθεί 

(συμπεριλαμβανομένων και των κατώτερο) για ην υποβολή της προσφοράς 

διαπιστώνεται ή επιβεβαιώνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου 

και λαμβάνεται υπόψη στο προσφερόμενο τμήμα.   

  

3.1  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ   

  

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

Λέβητας (Βuderus Logano GE615 ποσότητα 2):  

Ο λέβητας  είναι κατασκευασμένος από αντιδιαβρωτικό χυτοσίδηρο GGL20 ειδικού 

κράματος σύμφωνα με το DIN1691 και πληροί τις προδιαγραφές DIN4702, 

ΕΝ303/304 ASME. Είναι κατάλληλος για καύση φυσικού αερίου σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές DVGW. Ο λέβητας φέρει κάλυμμα από χαλυβδοελάσματα πάχους 1mm 
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με επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας ψημένης στους 200 0C. Φέρει επίσης 

διπλή μόνωση υαλοβάμβακα πάχους 15 cm.  

  

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  :  600 KW  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΕΡΟΥ  :  80 oC-70 oC  

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  :  Τουλάχιστον 

88%  

ΘΕΡΜ.ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  :  180-240 oC  

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ CO2  :  11% κατ’ 

ελάχιστο  

ΒΑΘΜΟΣ  ΑΙΘΑΛΗΣ ΚΑΤΑ BACKARAT  :  1,5 (max)  

  

Καυστήρας (Baltur LC3 ποσότητα 2) :  

Ο καυστήρας είναι διβάθμιας προοδευτικής λειτουργίας και κατάλληλος για χρήση 

φυσικού αερίου σε πιεστικούς ή μη πιεστικούς λέβητες μεγάλης ισχύος . Διαθέτει  δυο 

κινητήρες , έναν για παροχή φυσικού αερίου (αντλία) και έναν για την παροχή του 

αέρα (ανεμιστήρα). Ο καυστήρας είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, ΕΝ 676 και τις οδηγίες E.M.C 89/336/EEC, 

L.V.73/23/EEC και GAS90/396/EEC.   

Απαιτήσεις συντήρησης:  

Περιοδική επιθεώρηση και ετήσια συντήρηση των λεβήτων (καθαρισμός του λέβητα, 

έλεγχος πίεσης λειτουργίας, ικανότητα χρήσης Buderus FM458 (πλακέτα 

στρατηγικής), έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας νερού, τεστ καυσαερίων). 

Περιοδικός έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση καυστήρα (ανάλυση καυσαερίων, 

αντικατάσταση φίλτρου αερίου, επαλήθευση κατάστασης στοιχείων κεφαλής καύσης, 

καθαρισμός κεφαλής).  

  

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΩΤΕΥΟΝ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ  ΔΙΚΤΥΟ 

ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΩΤΕΥΟΝ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ  

ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ.  

  

Τα δίκτυα σωληνώσεων θερμού , ψυχρού νερού έχουν κατασκευασθεί από μαύρους 

σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου με συνδέσεις αυλακωτών άκρων σωληνώσεων και 

διμερών διατάξεων σύσφιξης με ελαστικό παρέμβυσμα .  

Το δίκτυο σωληνώσεων ανάψυξης έχει κατασκευασθεί από γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου με συνδέσεις όπως στο δίκτυο των μαύρων 

σιδηροσωλήνων.   

Τα στηρίγματα των σωληνώσεων και των αεραγωγών  είναι προκατασκευασμένα από 

γαλβανισμένο μορφοσίδηρο.  

Σε όλο το δίκτυο σωληνώσεων, όπου υπάρχει σύνδεση με βάνα, διακόπτη, φίλτρο, 

συσκευή, μηχάνημα, αντλία, όργανο κ.λ.π. έχουν εγκατασταθεί φλάντζες ή ρακόρ 

ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεσή τους.  

Σε όλα τα ψηλά σημεία του δικτύου, που είναι δυνατό να συγκεντρωθεί αέρας και να 

εμποδίσει την ροή, έχουν εγκατασταθεί αυτόματα εξαεριστικά διαμέτρου Φ½’’, τύπου 

δοχείου φλοτέρ.  

Οι βάνες  είναι  τύπου σφαιρικού κρουνού (BALL VALVES), για διαμέτρους έως 4’’ 

ολικής διατομής ροής, ορειχάλκινες με έδρα TEFLON και τύπου πεταλούδας για 

μεγαλύτερες διαμέτρους. Για την ρύθμιση προβλέπονται ρυθμιστικές βαλβίδες με 

αναμονές σύνδεσης οργάνου μέτρησης Δρ και παροχής .    
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Όλα τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως , κ.λ.π.  είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 

10 atm και θερμοκρασία 0 0C μέχρι 100 0C.  

Τα διαστολικά εξαρτήματα σωληνώσεων  αποτελούνται από σώμα κυματοειδούς 

ανοξείδωτου χάλυβα με τεμάχια κοχλιωτά σύνδεσης ή φλάντζες από χάλυβα.   

Τα διαστολικά είναι κατηγορίας πίεσης ΡΝ 16 και θερμοκρασίας λειτουργίας έως 480 

οC.  

Τα διαστολικά  είναι επίσης σε θέση να παραλάβουν γωνιακή μετατόπιση ενός 

σωλήνα. Τα φίλτρα νερού έχουν σώμα κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο με φλάντζες 

για την επί των σωλήνων προσαρμογή τους. Το σώμα θα φέρει τρίτο στόμιο κλεισμένο 

με τυφλή φλάντζα από το οποίο θα είναι δυνατή η αφαίρεση για καθαρισμό του 

"καλάθου" συγκρατήσεως των ακαθαρσιών χωρίς επέμβαση στις σωληνώσεις.  

Ο κάλαθος συγκρατήσεως ακαθαρσιών, είναι από διάτρητο έλασμα από ανοξείδωτο 

χάλυβα πάχους τουλάχιστον 0,4 mm με οπές διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 1,2 mm 

καλύπτουσες τουλάχιστον τα 35% της επιφάνειας του καλάθου.  

Η συνολική επιφάνεια των οπών  είναι τουλάχιστον 4πλάσια της διατομής του 

αντίστοιχου σωλήνα.  

Κάθε φίλτρο συνοδεύεται από τις αναγκαίες φλάντζες, κοχλίες και παρεμβύσματα για 

την επί των σωλήνων προσαρμογή του.  

Οι κυκλοφορητές GRUNDFOS αποτελούνται από φυγόκεντρο αντλία συνεζευγμένη 

απ' ευθείας ή μέσω ελαστικού συνδέσμου, προς ηλεκτροκινητήρα 1.450 στροφών ανά 

λεπτό, ασύγχρονο, κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυα 220/380V, 50 HZ.  

Η σύνδεση των κυκλοφορητών στις σωληνώσεις γίνεται με φλάντζες, βίδες και 

παρεμβύσματα.  

Ο τρόπος στεγάνωσης του άξονα είναι μηχανικός χωρίς απαίτηση συντήρησης.  

Οι συνδέσεις των αντλιών με το δίκτυο προβλέπονται μέσω ζεύγους φλαντζών και 

κατάλληλων παρεμβυσμάτων.  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών έχει κατασκευασθεί στεγανή. Οι τελικές 

συνδέσεις των ηλεκτρικών γραμμών προς τους ηλεκτροκινητήρες  είναι εύκαμπτες, 

προστατευμένες από εύκαμπτο χαλυβδοσωλήνα.  

Οι συλλέκτες διανομής είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή με 

ημισφαιρικούς πυθμένες.  

Οι βάνες αντεπιστροφής στα συστήματα νερού είναι τύπου αιρούμενου (swing) ή 

ανυψούμενου (lift), κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Βάνες 

μέxρι και συμπεριλαμβανόμενου των 50 xλστ. ονομαστικής διαμέτρου και είναι 

βιδωτές και κατασκευασμένες από ορείχαλκο. Βάνες των 65 xλστ. ονομ. διαμέτρου 

και μεγαλύτερες είναι φλαντζωτές και κατασκευασμένες από ορείχαλκο.  

Οι τρίοδες χειροκίνητες ανάμικτες βαλβίδες κοχλιωτής συνδέσεως  είναι ορειχάλκινες 

επιχρωμιωμένες με χειριστήριο από αλουμίνιο (CW617N UNI EN 12165- UNI 5076).  

Θερμοκρασιακά όρια για ρευστά: -    

Πίεση λειτουργίας  : 16bar έως 40 bar  

Θηλυκό σπείρωμα σύμφωνα με UNI ISO 7/1 Rp  

Ισοδύναμες με EFFEBI.  

Τα αυτόματα εξαεριστικά αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει 

στόμιο εξόδου του αέρα στο άνω μέρος και μαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώματος στο 

κάτω. Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούμενη βαλβίδα απόφραξης του 

στομίου εξόδου του αέρα. Σε θέση ηρεμίας πρέπει να υπάρχει στρώμα αέρα μεταξύ 

επιφάνειας νερού και στομίου εξαερισμού.  

Κάθε αυτόματο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισμού 

και απόφραξης αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό.  
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Προς τούτο η βαλβίδα αυτή (Shut off valve) φέρει μαστό εξωτερικού σπειρώματος 

1/2" και εσωτερικό σπείρωμα 3/8" στην άλλη πλευρά για κοχλίωση του εξαεριστικού.  

Η βαλβίδα αυτή φέρει ειδικό κοχλιωτό εξάρτημα το οποίο, δια διαφόρων 

τοποθετήσεών του, επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες :  

• εγκατάσταση του εξαεριστικού,  

• έλεγχο εξαεριστικού,  

• ταχύ εξοπλισμό της εγκατάστασης κατά την πλήρωση και  

• κανονική λειτουργία εξαεριστικού.  

Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται μέχρι θερμοκρασίας νερού 110°C και πίεση 10 

bar. (Ισοδύναμο με τύπο SYR 62)  

Οι συλλέκτες έχουν κατασκευασθεί από μαύρο σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή κατά DIN 

2448 και  γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό μετά την κατασκευή τους. Τα άκρα τους έχουν  

κλεισθεί με κατάλληλες "τυφλές" φλάντζες ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιθεώρησης 

και καθαρισμού του συλλέκτη.  

Η βαλβίδα ασφαλείας είναι τύπου μεμβράνης ισοδύναμη με τύπο 1917 του 

Γερμανικού εργοστασίου SYR. Είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει υδραυλικές 

εφαρμογές κλειστού κυκλώματος από περίσσια πίεση.  

Τα υδρόμετρα είναι κοχλιωτής συνδέσεως, πολλαπλής ριπής υγρού τύπου, λαδιού και 

ξηρού τύπου. Είναι κλάσης C EEC , Directive No. 75/33.  

 

Ισοδύναμα με BFM του οίκου G2 misuratosi  

Το κλειστό δοχείο διαστολής πιεστικού συγκροτήματος είναι κατασκευασμένο από 

συγκολλητά χαλυβδοελάσματα R St37-2. Εσωτερικά  φέρει μεμβράνη, η οποία θα 

μπορεί να αντικατασταθεί από θυρίδα επισκέψεως μικρών διαστάσεων.  

Πάνω στα χείλη της θυρίδας επισκέψεως  στερεώνεται η μεμβράνη. Το δοχείο  φέρει 

ποδαρικά για την επί του δαπέδου στήριξή του. Επίσης  φέρει αναμονή για την 

σύνδεση της σωλήνωσης καθώς επίσης αναμονή για την σύνδεση μανομέτρου.   

Σαν αέριο πληρώσεως θα χρησιμοποιηθεί άζωτο και θα ρυθμισθεί από το εργοστάσιο 

στην επιθυμητή στατική πίεση της εγκατάστασης.  

Η μεμβράνη  είναι από βουτιλικό καουτσούκ. Το κλειστό δοχείο διαστολής  συνδέεται 

με ειδικό ταχυσύνδεσμο για να εξασφαλίζεται η εύκολη αποσύνδεσή του.  

Το δοχείο  είναι κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 70° C και για μέγιστη 

πίεση εργασίας στο δίκτυο 16 bar.  κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001και είναι ισοδύναμα με τον τύπο reflex DE.  

Η αντιπληγματική διάταξη θα συμμορφώνεται τις νόρμες EC για πιεστικά δοχεία 

97/23/EC. Ο συνολικός ωφέλιμος όγκος της διάταξης  είναι τουλάχιστον 165 cm3. 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 9 bar.Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 

90οC.Προρυθμισμένη πίεση στα 4 bar. (Άζωτο).Η διάταξη είναι βαμμένη μπλέ χρώμα 

RAL 5007. Ισοδύναμη με reflex water shock arrestor.  

Οι αντλίες κυκλοφορίας για την επιστροφή ζεστού νερού  είναι κατάλληλες για 

πιέσεις, ΡΝ 16 τουλάχιστον, σώμα κατασκευασμένο από ερυθρό ορείχαλκο, 

φυγοκεντρική πτερωτή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα G-Cu-Sn10, 

δακτυλίδια (sleeves) κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, ένσφαιρους τριβείς 

(ρουλεμάν) μόνιμης λίπανσης, τοποθετημένα στον κινητήρα (μοτέρ).  

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0*C * 130*C.  

Ηλεκτρική παροχή 220V ή 380V/ 50Hz    

Ανοξείδωτος παρασκευαστήρας ζεστού νερού χρήσεως τύπου TANk IN TANK. Ο 

παρασκευαστήρας αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη: 1. Οδός νερού /χρήσεως ( 

θερμαινόμενο, δευτερεύον )  
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Ανοξείδωτος κυλινδρικός κάδος, (από ΑΙ8Ι 304 (και εφ’ όσον πρόκειται για νερό 

υψηλής περιεκτικότητας σε χλωριόντα π.χ. θαλασσινό, από DUΡLΕΧ) του οποίου η 

παράπλευρος επιφάνεια θα είναι κυματοειδώς εξηλασμένη (corrugated ) κατά τρόπον 

ώστε πίεση ασκούμενη εκ των έσω να προκαλεί επιμήκυνση του κάδου, οι δε βάσεις 

είναι διαμορφωμένες δι’ εξελάσεως σφαιρικώς.  

Ο κάδος  αναρτάται εντός του πρωτεύοντος δοχείου από δύο ανοξείδωτους 

σωληνομαστούς, δια των οποίων εισέρχεται και εξέρχεται το θερμαινόμενο ρευστό. 

Όλες οι συγκολήσεις του  είναι ανοξείδωτες,  διενεργούνται δε σε ατμόσφαιρα 

αδρανούς αερίου.  

2. Όδευση θερμαίνοντος ρευστού ( πρωτεύον )  

Χαλύβδινος κυλινδρικός κάδος, από ανθρακούχο χάλυβα 51 37.2, εντός του οποίου 

αναρτάται δια των δυο ανοξείδωτων σωληνομαστών ο ανοξείδωτος κάδος. Οι 

σωληνομαστοί  είναι συγγεκολλημένοι έως την άνω βάση του χαλύβδινου κάδου, κατά 

τρόπον ώστε ο ανοξείδωτος κάδος να αιωρείται εντός του χαλύβδινου περιβάλλοντος.  

Ο χαλύβδινος κάδος  φέρει τουλάχιστον δύο οπές στην άνω βάση του για την 

προσαρμογή οργάνων (εξαεριστικό, υδροστάτης, θερμοστάτης, πρεσοστάτης, 

θερμόμετρο κλπ. , κατά την οδηγία του μελετητή ) ενώ καθ1 ύψος, επί της κυλινδρικής 

ε7αφάνειας  φέρει τις βασικές οπές προσαγωγής και απαγωγής του θερμαίνοντος 

ρευστού. Στο κάτω μέρος της κυλινδρικής επιφάνειας, προβλέπεται οπή εκκενώσεως.  

3. Μόνωση και προστατευτικά καλύμματα  

Η μόνωση του όλου συστήματος ήτοι του εξωτερικού χαλύβδινου κυλίνδρου και κατ: 

επέκταση του εσωτερικώς ευρισκόμενου ανοξείδωτου,  είναι ισχυρή, ανθεκτική στο 

χρόνο, μη τοξική.  

Για τα μικρά μεγέθη, συνολικού όγκου από 100 lt έως 240 lt, η μόνωση  είναι 

πολυουραιθάνη δεύτερης γενιάς, απαλλαγμένη από φθοριούχα και χλωριούχα 

παράγωγα, μη τοξική και θα προστατεύεται από ισχυρή πλαστική εύκαμπτη επένδυση. 

Πάχος μονώσεως τουλάχιστον 20 mm.  

Δια τα μεγέθη συνολικού όγκου από 240 lt έως 600 lt η μόνωση  είναι ομοίως 

πολυουραιθάνη των ιδίων χαρακτηριστικών, εφαρμόζεται όμως δια ψεκασμού, τα δε 

προστατευτικά καλύμματα,  είναι μεταλλικά, επί ισχυρού πλαισίου - βάσεως. βαμμένα 

με ηλεκτροστατική βαφή. Πάχος μονώσεως τουλάχιστον 20 mm.  

Δια τα μεγέθη τέλος συνολικού όγκου από 800 lt έως 1000 lt, η μόνωση είναι 

υαλοβάμβαξ ή ορυκτοβάμβαξ, στερεούμενος επί του εξωτερικού κυλίνδρου δια 

μεταλλικών προστατευτικών καλυμμάτων, βαμμένων ηλεκτροστατικώς. Πάχος 

μονώσεως τουλάχιστον 120 mm.  

4.  Πίνακας οργάνων  

Δι’ ένα έκαστο σύστημα προβλέπεται αυτόνομος πίνακας οργάνων εφαρμοζόμενος επί 

των καλυμμάτων, φέρων (α) θερμοστάτη δια τον έλεγχον του κυκλοφορητού 

τροφοδοσίας του θερμαίνοντος μέσου και (β) θερμόμετρο ελέγχου» θερμοκρασίας. 

Ειδικώς δια τα συστήματα ολικού όγκου έως 240 lt, η τοποθέτηση θερμομέτρου δεν 

είναι απαραίτητη.  

Οι παρασκευαστήρες  είναι πιστοποιημένοι στο ΤUV ή αντίστοιχο οργανισμό και  

είναι ελεγμένοι σε πίεση δοκιμής πρωτεύοντος 40 kΡα. δευτερεύοντος 120 kΡα. Η 

διάμετρος τους  είναι μικρότερη των 800 mm, ώστε να διευκολύνεται η διέλευσή τους 

από στενωπούς.  

To δοσομετρικό συγκρότημα προσθήκης βιοκτόνων σε νερό ανακυκλοφορίας πύργων 

ψύξεως λειτουργεί χειροκίνητα ή αυτόματα μέσω χρονοδιακόπτη. Τα 

χρησιμοποιούμενα βιοκτόνα  είναι επώνυμου κατασκευαστή  με αποδεδειγμένη την 

αποτελεσματικότητά τους ενώ  εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με σκοπό την αποφυγή φαινομένων 

εθισμού.  
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Το δοσομετρικό συγκρότημα  αποτελείται από:  

• Βαλβίδα προσθήκης διαλύματος  

• Βαλβίδα αναρρόφησης με διπλό φλοτέρ για προειδοποίηση εκκένωσης 

δοχείου και αυτόματη παύση της αντλίας (προστασία από ξηρά λειτουργία).  

• Ηλεκτρονική, αναλογική, διαφραγματική δοσομετρική αντλία παροχής 6 l/h 

με δυνατότητα αυτόματης εξαέρωσης, προεγκατεστημένη στην βάση στήριξης 

του δοχείου.   

• Αποθηκευτικό δοχείο 60 l, κατασκευασμένο από σκληρό, λευκό 

πολυαιθυλένιο  

• Σωλήνες αναρρόφησης/κατάθλιψης  

• Βάση στήριξης του δοχείου και της αντλίας  

Ο ταχυθερμοσίφωνας θα είναι κατασκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τους 

Γερμανικούς κανονισμούς VDE και τα Γερμανικά πρότυπα DIN. Θα πρέπει να φέρει 

το σύμβολο προστασίας υδατοστέγασης και να καλύπτει τις νόμιμες προδιαγραφές 

ασφαλείας των ηλεκτρικών συσκευών.  

Ο ταχυθερμοσίφωνας ελέγχεται υδραυλικά και λειτουργεί ανάλογα με τις 

αυξομειώσεις ροής του εξερχόμενου νερού. Μπαίνουν σε λειτουργία με το άνοιγμα 

της βρύσης του ζεστού νερού και παύουν να λειτουργούν με το κλείσιμό της. Ανάλογα 

με την απαιτούμενη ποσότητα ροής του ζεστού νερού η συσκευή λειτουργεί αυτόματα 

σε όλη την ισχύ της ή σε μέρος αυτής. Η μείωση της ισχύος επιτυγχάνεται και με ειδικό 

διακόπτη (PART LOAD SWITCH).  

  

Για την κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών των σε απιονισμένο νερό έχει 

εγκατασταθεί ειδική φορητή συσκευής (απιονιστή ¨μικτής κλίνης¨), ισοδύναμο με 

DESTILLO 46 DE.  

Η συσκευή αποτελείται από:  

•  Ανοξείδωτη δοχείο ρητίνης ποιότητας V4A, κατάλληλο να λειτουργήσει σε πίεση 

έως  

10 bar.   

• 46 l Ρητίνη μικτής κλίνης, επώνυμου κατασκευαστή με υψηλή 

ιοντοεναλλακτική ικανότητα και αντοχή σε μηχανικές τριβές. Η ρητίνη έχει την 

δυνατότητα να αναγεννηθεί σε κεντρική εγκατάσταση αναγέννησης και να 

επαναχρησιμοποιηθεί.  

• Αναλογικό αγωγιμόμετρο υψηλής ποιότητας με πεδίο ένδειξης αγωγιμότητας 

0,2100 μS/cm. To αισθητήριο μέτρησης του οργάνου,  είναι ενσωματωμένο στο 

αγωγιμόμετρο και προεγκατεστημένο, στο δοχείο ρητίνης της συσκευής. Επιπλέον, 

στην οθόνη του αγωγιμόμετρου  υπάρχει ειδική σήμανση (π.χ. πράσινο ή κόκκινο 

πεδίο μέτρησης) που  παραπέμπει στην κατάσταση της ρητίνης και στον χρόνο 

αντικατάστασης ή αναγέννησής της.  • Εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πιέσεως, 

ενισχυμένους με ανοξείδωτο πλέγμα για την σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο.  

Το αυτόματο αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο κατακράτησης στερεών  είναι μηχανικό 

(σήτας) ισοδύναμου τύπου MULTIPUR  A 65 , αυτόματο, αυτοκαθαριζόμενο 

αντίστροφης ροής, ειδικά εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό και σκοπός της 

εγκατάστασής του  είναι  η κατακράτηση στερεών αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους 

άνω των 100 μm.    

Ο μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου  ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η διαφορά 

πίεσης ανάμεσα στην είσοδο και την έξοδο του φίλτρου υπερβεί το προεπιλεγμένο 

όριο του 1bar. Σε περίπτωση στασιμότητας του νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(π.χ. άνω των 4 ημερών),  υπάρχει αυτοματισμός για αποβολή του στάσιμου νερού και 

πρόσθετο καθαρισμό του φίλτρου  
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Το ξέπλυμα του φίλτρου  γίνεται με αναρρόφηση των στερεών σωματιδίων που έχουν 

προσκολληθεί στην εσωτερική επιφάνεια της σήτας. Η αναρρόφηση  επιτυγχάνεται με 

την βοήθεια ειδικού συστήματος, αποτελούμενου από απορροφητικά στόμια 

στερεωμένα πάνω σε κεντρικό, κάθετα μετακινούμενο αποχετευτικό σωλήνα. Κατά 

το ξέπλυμα  γίνεται  αναστροφή ενός μέρους της ροής του νερού. Το νερό αυτό  

διαρρέει αντίθετα την σήτα,  συμπαρασύρει μαζί του  τα στερεά σωματίδια και μέσω 

των απορροφητικών στομίων  τα οδηγεί στην αποχέτευση.Κατά την διάρκεια του 

ξεπλύματος η ροή του νερού προς την κατανάλωση δεν  διακόπτεται.  

Το φίλτρο  είναι κατασκευασμένο από αδιάβρωτο υλικό (ορείχαλκο), σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές (DIN 1705). Η σύνδεσή του  με το δίκτυο, γίνεται μέσω ειδικής 

φλάτζας, η οποία  είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές (PN 10, DIN 

2501 μέρος πρώτο). Το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου  δίνει 

πληροφορίες σχετικά με την ομαλή λειτουργία ή την βλάβη του φίλτρου. Το πλέγμα 

διήθησης  έχει ικανότητα κατακράτησης 100 μm και  είναι κατασκευασμένο από 

συνθετικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα V4A (200 μm) με υψηλή ανθεκτικότητα σε 

τριβές και μηχανική καταπόνηση και περιέχει ακόμη σύστημα αυτόματης διακοπής 

της ροής του νερού προς την αποχέτευση έπειτα από κάθε πλύσιμο καθώς και στόμιο 

σύνδεσης με την αποχέτευση κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 

1988.  

Για την διαπίστωση του βαθμού καθαρότητας της σήτας, υπάρχουν μανόμετρα στην 

είσοδο και στην έξοδο νερού του φίλτρου. Το όριο διαφοράς πίεσης, έπειτα από το 

οποίο  ενεργοποιείται ο μηχανισμός ξεπλύματος,  είναι ρυθμιζόμενο.  

Η τάση του ρεύματος με την οποία  τροφοδοτείται το φίλτρο είναι 12 V ούτως ώστε 

να μην υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τέλος  περιέχει επαφές, ελεύθερες τάσης 

για την σύνδεσή του με συστήματα κεντρικού ελέγχου.  

Το φίλτρο είναι μικρών διαστάσεων (μχυ): 220 mmx 550 mm,  έχει παροχή νερού 22 

m3/h με πτώση πίεσης 0,2 bar, στόμια σύνδεσης Φ 65 και λειτουργεί σε πίεση 2,5-10 

bar. Η κατανάλωση νερού κατά το ξέπλυμα δεν  υπερβαίνει τα 90 l.  

Το συγκρότημα αποστείρωσης  είναι ισοδύναμου τύπου BEWADES 200 W/11EU  

λειτουργεί με την μέθοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας και  είναι ειδικά 

κατασκευασμένο για αποστείρωση ζεστού νερού έως 65 oC.   

O εξοπλισμός του συγκροτήματος UV  περιλαμβάνει:  

• Εξωτερικό σωλήνα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, στο εσωτερικό 

του οποίου πραγματοποιείται η αποστείρωση.  

• Σύστημα ανάμειξης για τον ομοιόμορφο διασκορπισμό του νερού εντός της 

συσκευής.  

• Χαλαζιακό σωλήνα υψηλής ποιότητας, ειδικά κατασκευασμένο για χαμηλή 

απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας   

• Λυχνία UV-C ατμών υδραργύρου χαμηλής πιέσεως, ισχύος 200 Watt, η οποία 

θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 7.000-9.000 ώρες.   

• Ανιχνευτή υπεριώδους ακτινοβολίας UV-C για συνεχή έλεγχο της ποιότητας 

της αποστείρωσης.   

• Προκυκλωματική διάταξη για την λυχνίες UV.    

• Ηλεκτρονικό πίνακα παρακολούθησης και ελέγχου καλής λειτουργίας του 

συγκροτήματος με δυνατότητα προγραμματισμού και μνήμης στοιχείων.  

φέρει πλήκτρα επαφής για τον εύκολο χειρισμό του, κωδικό πρόσβασης στο 

πρόγραμμά του για προστασία από ανειδίκευτο προσωπικό, ενδεικτικές 

ενημερωτικές λυχνίες (LED) για ομαλή λειτουργία ή βλάβη, χρονομετρητή 

ωρών λειτουργίας με δυνατότητα μηδενισμού (reset) και πρόγραμμα 

ψηφιακών πληροφοριακών ενδείξεων επί οθόνης υγρών κρυστάλλων.  



  

40 
 

 Ο πίνακας  διαθέτει επαφές για σύνδεσή του με σύστημα κεντρικής διαχείρισης και 

ελέγχου (BMS), με διάταξη ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων για αυτόματο ξέπλυμα και 

αυτόματη διακοπή της παροχής νερού σε περίπτωση ανεπαρκούς ποιότητας 

αποστείρωσης ή βλάβης, με ροόμετρο καθώς και με θερμοστάτη.   

• Το στόμιο σύνδεσης του συγκροτήματος  είναι Φ 50, η παροχή νερού 11 m3/h 

ενώ θα μπορεί να λειτουργεί σε πίεση έως 10 bar  

Με σκοπό την προστασία των πύργων και του δικτύου ανακυκλοφορίας από 

εναποθέσεις αλάτων και διάβρωση έχει εγκατασταθεί στην γραμμή τροφοδοσίας του 

πύργου με αποσκληρυμένο νερό, ένα ροοαναλογικό δοσομετρικό συγκρότημα 

ισοδύναμου τύπου Medotronic P30.  

Το δοσομετρικό συγκρότημα  αποτελείται από:  

• Ροομετρητή-παλμοδότη με στόμιο σύνδεσης Φ 50  

• Βαλβίδα προσθήκης διαλύματος  

• Βαλβίδα αναρρόφησης με διπλό φλοτέρ για προειδοποίηση εκκένωσης 

δοχείου και αυτόματη παύση της αντλίας (προστασία από ξηρά λειτουργία).  

• Ηλεκτρονική, αναλογική, διαφραγματική δοσομετρική αντλία παροχής 6 l/h 

με δυνατότητα αυτόματης εξαέρωσης   

• Αποθηκευτικό δοχείο 100 l, κατασκευασμένο από σκληρό, λευκό 

πολυαιθυλένιο  

• Αυτόματο σύστημα ανάδευσης  

• Σωλήνες αναρρόφησης/κατάθλιψης  

Το συγκρότημα αποσκλήρυνσης  είναι δίδυμο, ογκομετρικό, με κοινή κεντρική 

βαλβίδα ελέγχου και κοινό δοχείο άλατος, ισοδύναμου τύπου VAD 300 WMF 11/2.    

Κάθε στήλη  περιέχει 300 λίτρα ρητίνη,   έχει παροχή αιχμής 8 m3/h ενώ  αποδίδει 

150 m3 αποσκληρυμένο νερό 0,5 οdH /αναγέννηση με δεδομένο, ότι η σκληρότητα 

του νερού τροφοδοσίας θα είναι 8 οdH.  

Δοχεία Ρητινών:Πολυεστερικά δοχεία ρητίνης με βάση στήριξης, ενισχυμένα με ίνες 

από Fiberglas και δοκιμασμένα σε πίεση έως 10 bar.   

Ρητίνη:Η ρητίνη είναι ισχυράς βάσεως κατιονική, επώνυμου οίκου, ειδικά 

εγκεκριμένη για χρήση σε πόσιμο νερό με υψηλή ιοντοεναλλακτική ικανότητα και 

αντοχή στις μηχανικές τριβές. Είναι  συσκευασμένη σε σάκους 25 λίτρων και 

διατηρημένη σε υγρασία.   

Αυτόματος έλεγχος: Το συγκρότημα  ελέγχεται από κεντρική ορειχάλκινη βαλβίδα-

πιλότο (κοινή και για τις δύο στήλες) και κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην 

έξοδο του αποσκληρυμένου νερού θα φέρει  ροομετρητή-παλμοδότη υψηλής 

ακρίβειας για την καταγραφή της κατανάλωσης και τον συντονισμό των 

αναγεννήσεων. Τα έμβολα ,  είναι κατασκευασμένα από ειδικό συνθετικό υλικό, με 

υψηλή αντοχή στην τριβή και στην διάβρωση. Ένα έμβολο  φροντίζει για την 

εναλλαγή λειτουργίας ανάμεσα στις δύο στήλες, ενώ το δεύτερο  φροντίζει για την 

εναλλαγή μεταξύ των φάσεων της αναγέννησης. Η σύνδεση ανάμεσα στις δύο στήλες  

γίνεται με χάλκινους σωλήνες, ενώ η δεύτερη στήλη  φέρει ειδική ορειχάλκινη 

υποδοχή. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή  εμφανίζεται (ψηφιακά) ο όγκος νερού που 

απομένει έως την επόμενη αναγέννηση, η ώρα, η ροή νερού, η στήλη που βρίσκεται 

κάθε φορά σε λειτουργία καθώς επίσης και η φάση και η διάρκεια κάθε φάσης 

αναγέννησης. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα διαθέτει μνήμη διατήρησης 

προγράμματος ενώ ο χειρισμός και η αποθήκευση στοιχείων  γίνεται με την βοήθεια 

πλήκτρων επαφής. Ο αποσκληρυντής  λειτουργεί σε χαμηλή τάση, ούτως ώστε να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα 

χειροκίνητης εντολής για αναγέννηση.  
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